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•Septiembre 2007: seminario in-company

•Noviembre 2007: visita técnica para analizar un problema 
concreto. Las impresoras láser en la línea de producción 
se “colgaban” periódicamente.

Mientras se realizaba el relevamiento se instaló un 
registrador de eventos Fluke VR101S.

En pocos minutos se registraron innumerables 
sobretensiones Neutro-Tierra y varias sobretensiones 
Fase-NeutroFase Neutro.

Veamos algunos ejemplos:











•Septiembre 2007: seminario in-company

•Noviembre 2007: visita técnica para analizar un problema 
concreto. Las impresoras láser en la línea de producción 
se “colgaban” periódicamente.

•Diciembre de 2007: se ajustan temas técnico-económicos 
de la oferta, en la que se incluyen protecciones para 
diferentes tableros y equiposdiferentes tableros y equipos.

•Marzo de 2008: se proveen 2 kits de protección  para las 
impresoras laser  formados por un transformador de últra-impresoras laser, formados por un transformador de últra
aislación con referencia a tierra en el secundario y 
conexión en serie con una unidad                    ST-ICPS-240-3







•Agosto de 2008: se entrega un 3er kit de 
protección con supresor


